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VERIFICAR EN OBRA
EL REFUERZO DE LAS VIGAS
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PLANTA SEGUNDO PISO

NOTA: Destapar hierros de vigueteria para raslaparios
y continuar las viguetas nuevas.
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MODIFICACIONES PLANTA SEGUNDO PISO
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PLANTA PRIMER PISO ( Nivel 0.0)
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TABLERO UPS 8y 5 KVA

Elementos Subestacion

Celda QM de Proteccion con seccionador de
Operacion bajo carga y base portafusible

Trasformador Seco de 75 KVA

Planta de emergencia de 75 KVA prime

Trasferencia Automatica Motorizada Trafo-Planta

Trasferencia Automatica Motorizada Red de respaldo

Tablero de respaldo Existente

Analizador de redes con capacidad de lectura local y
remota

Supresor de sobrevoltajes
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Correcion de F.p y Filtro armonico

Breakers de distribucion

CIRCUITOS ALWENTADORES TABLERO PRI
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CIRGUITOS RAVALES TABLERO UPSs

CIRCUITOS RAMALES TABLERO PDU

Corte- Subestacién y Buitron

Terraza
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Terraza

Hall Accssor

Eléctrico

Distribucion Eléctrica

Sétano - Corte y Detalles
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Mallas

Malla de Alta Frecuencia e Interconexion

Detalle puerta
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Subestacion Eléctrica

CONVENCIONES

TABLERO DE DISTRIBUCION
LUMINARIA 2x32 T8
TOMA NORMAL

TOMA AEREA DE SEGURIDAD

INTERRUPTOR SENCILLO

BANDEJA TIPO DUCTO
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MURO ESTRUCTURAL

Detalle Muro Estructural
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MALLA ELECTRO SOLDADA SRRt
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DETALLE MURO-1
BLOQUE ESTRUCTURAL
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NOTAS DE CONSTRUCCION
DE ACUBRDO AL TITULO D CAPITULO D4 DE LA NSR-38

FUIRSE CUBADOSAMENTE SE DEITA Uk
REFUERZD VERTIOAL Y SORRESALENBD A LONSITUD

NOTAS DE CONSTRUCCION GENERAL

‘REFUIRIO VERTCAL MM

L BSPACUMIINY0 HORIZONTAL ENTFS RETUERIOS VERTICALES NO PURDE SER MAYOR IR 180 X

5. RECUBRWENTO MINWO DE L0S FLEIES 2oem.

ISPONER COMD MINMO DOB(Z) BARRAS X3 T CADA KXYRIMO TS MURO
ISPONER COMO MIFILD DOS(2) BARRAS Y3 AL LADD OF VENTANAS O ATEETURAS MAYORES A SESENTA (60) CX

ALZADO MURO BLOQUE

PERFORACION VERTICAL

Nota:
Usar cenectores cada
tres (3) hiladas é=4mm

CONECTORES
INTERSECCION DE MUROS




